
1. Ongelmista ilmoittaminen 

Ilmoita kun pumppaamon punainen hälytysvalo palaa: Erityisesti talvella kovien pakkasten 

aikaan on riski viemäripumppaamojen rikkoontumisesta. Merkki ongelmista on pumppaamon 

ohjauskeskuksen päällä olevan punaisen merkkivalon palaminen. Mikäli huomaat punaisen 

huomiovalon ilmoita siitä hälytysnumeroon 040 543 66 88. 

Ilmoitathan ongelmista vesi- ja jätevesiverkostossa mahdollisimman pian: Jätevesiverkostossa 

ilmentyy aika ajoin ongelmia mm. tarkastusputkien ylösnousuista tai pumppaamoanturien 

likaantumisesta jne. Putkien ylösnousut ilmenevät siten, että ne näkyvät maanpinnalla aiempaa 

pitempinä putkina. Anturien likaantumiset ilmenevät pumppaamokeskuksen ohjauskeskuksen 

hälytysvalon palamisena. Tällaisista merkeistä voi seurata isompiakin ongelmia ja siksi niistä 

kannattaa ilmoittaa heti kun ilmenevät. 

Viemäripumppaamojen suojaaminen talven pakkasilta: Talvella, mikäli lumi ei sada ennen 

pakkasia, ovat kiinteistöpumppaamot vaarassa jäätyä. Jäätymisiltä voi suojata kaivoja esim. 

vanhoilla pressuilla tai peitteillä. 
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